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1 总 则 

 

1.0.1 为规范江苏省改善型住宅工程监理服务行为，提高监

理服务水平，根据江苏省《关于支持住宅品质改善提升若干

措施》《江苏省改善型住宅设计与建造导则》，制定本导则。 

1.0.2 本导则适用于江苏省改善型住宅工程监理服务活动，

项目监理机构应根据本导则相关内容，结构项目实际，细化

监理工作内容，开展监理工作。 

1.0.3 改善型住宅工程监理服务宜采用信息化管理平台实施

监理工作。 

1.0.4 项目监理机构宜参与改善性住宅工程的评价。 

1.0.5 改善型住宅工程监理服务活动，除应符合本导则外，

尚应符合国家、江苏省现行有关标准和政策的规定。 
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2 基本规定 

2.0.1 项目监理机构应结合改善型住宅工程安全、健康、低

碳、智慧等特点，根据施工合同、工程勘察设计文件及经批

准的施工组织设计，对工程风险进行分析，提出防范对策，

并纳入监理规划及监理实施细则。 

2.0.2 监理规划应明确项目监理机构的工作目标，确定具体

的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，重点对改善型

住宅工程质量控制及安全管理提出具体措施。 

2.0.3 监理实施细则应符合监理规划的要求，并结合改善型

住宅工程相关施工方案编制，应具有针对性和可操作性。 

2.0.4  项目监理机构应根据工程监理合同约定，遵循动态控

制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，

采用审查、见证、旁站、巡视等方式对改善型住宅工程实施

监理。 

2.0.5 监理单位应根据改善型住宅工程特点，按建设工程监

理合同约定，分专业、分阶段安排监理人员进驻施工现场。 

2.0.6 总监理工程师应组织监理人员熟悉改善型住宅工程勘

察、设计文件，提出书面意见，并应参加建设单位主持的勘

察说明、图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工

程师签认。 

2.0.7 项目监理机构应不断学习新材料、新技术、新工艺、

新设备等相关知识，以满足改善型住宅监理工作需要。 
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2.0.8 改善型住宅工程开工前，总监理工程师和专业监理工

程师应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，并对施

工单位进行监理交底，会议纪要应由项目监理机构负责整

理，与会各方代表应会签。 

2.0.9 项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位

研究解决与监理相关的问题。项目监理机构可根据工程需

要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内改善型住宅

工程专项问题。 

      监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会

议纪要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。 

2.0.10 项目监理机构应审查施工单位报送的改善型住宅工

程施工组织设计，并提出书面审查意见，符合要求的，应由

总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工

单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要

调整时，项目监理机构应按程序重新审查。    

2.0.11 项目监理机构应审查施工单位报送的用于改善型住

宅工程的材料、构配件(部品部件)、设备的质量证明文件，

并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材

料、构配件进行检查、见证。对涉及结构安全、节能和环保

的材料、构配件，宜留存检查、见证的影像资料。  

项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件

(部品部件)、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。 
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2.0.12 总监理工程师应组织审查施工单位报送的用于改善

型住宅工程的新材料、新技术、新工艺、新设备的质量认证

材料和相关验收标准的适用性，同时应要求施工单位组织专

家论证，审查合格后报总监理工程师签认。 

2.0.13 项目监理机构应根据改善型住宅工程特点和经批准

的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监

理人员进行旁站，宜留存影像资料。 

2.0.14 项目监理机构应安排监理人员对改善型住宅工程的

施工质量进行巡视检查，宜留存影像资料。 

2.0.15 项目监理机构发现施工质量存在问题的，或施工单位

采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格

的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕

后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对

整改情况进行复查，提出复查意见。 

2.0.16 项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验

批、分项工程和分部工程组织验收，对验收合格的应给予签

认；对验收不合格的，应签署不合格意见，并及时签发监理

通知单要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。对于

隐蔽工程验收，项目监理机构应督促施工单位留存影像资

料。 

 

3 监理工作要点 
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3.1 建筑与结构部分 

3.1.1 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计及工程建

设强制性标准要求： 

1 厨房排气道的防火止回阀； 

2 排气道与孔洞之间空隙封堵； 

3 入户门的尺寸、走道净宽。 

3.1.2 项目监理机构应检查防火门的规格、型号和开启方式

是否符合设计要求。 

3.1.3 项目监理机构应检查临空处的栏杆是否设置防攀爬的

安全防护措施，防护高度是否符合设计及工程建设强制性标

准要求。 

3.1.4 项目监理机构应检查充电设施的安装条件、消防设施

配置是否符合设计要求。 

3.1.5 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计及工程建

设强制性标准要求： 

1 地下室出入口的净高； 

2 地下室坡道的净宽和坡度； 

3 地下室坡道始端防洪措施、面层防滑措施； 

4 公共部位净高。 

3.1.6 项目监理机构应检查无障碍停车位数量是否符合设计

要求，相关引导标识是否满足无障碍通行要求。 

3.1.7 项目监理机构应检查地下室地面材料是否符合设计要
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求，燃烧性能等级是否符合要求。 

3.1.8 项目监理机构应检查地下室下列内容是否符合设计及

工程建设强制性标准要求： 

1 防火分区、防火单元及消防设施； 

2 火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消

防应急照明和疏散指示系统等消防设施； 

3 充电设施导引标识、电动汽车专用标识及安全疏散路线

标识。 

3.1.9 项目监理机构应检查建筑立面装饰材料是否符合设计

要求。 

3.1.10 项目监理机构应检查建筑立面上裸露的雨水管、空调

管等各类管线隐蔽处理措施是否符合设计要求。 

3.1.11 项目监理机构应检查外墙保温材料型号、规格及燃烧

性能是否符合设计要求。 

3.1.12 项目监理机构应检查外墙防水材料型号、规格是否符

合设计要求。 

3.1.13 项目监理机构应检查外门窗材料及开启方式是否符

合设计要求。 

3.1.14 项目监理机构应检查室内装修材料型号、规格及环保

等级是否符合设计要求。 

3.1.15 项目监理机构应检查预制装配式结构水电气设备和

管线开槽敷设是否符合设计及工程建设强制性标准要求。 
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3.1.16 项目监理机构应检查厨房洗碗机、蒸箱、厨余垃圾处

理器、水浸报警装置等设备设施的位置、点位及插座等是否

符合设计要求。 

3.1.17 项目监理机构应检查装配化厨房、装配化卫生间等工

业化部品部件是否符合设计要求。 

3.1.18 项目监理机构应检查工程管道等物件隔声减震材料、

隔声包覆和隔声封堵措施是否符合设计要求。 

3.1.19 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计要求： 

1 地下室底板、外墙、顶板厚度及钢筋布置； 

2 现浇楼板、屋面板厚度及钢筋布置； 

3 结构保护层厚度。 

3.1.20 项目监理机构应对工程结构设计构造及加强措施进

行检查。 

3.1.21 项目监理机构应检查施工缝的设置、处理是否符合设

计要求。 

3.2 建筑安装部分 

3.2.1 项目监理机构应检查给水系统下列内容是否符合设计

及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 管道铺设； 

3 设备安装。 

3.2.2 项目监理机构应检查热水系统下列内容是否符合设计
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及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 管道铺设； 

3 设备安装。 

3.2.3 项目监理机构应检查排水系统下列内容是否符合设计

及工程建设强制性标准要求: 

1 进场材料、设备； 

2 管道铺设； 

3 设备安装。 

3.2.4 项目监理机构应检查供暖、空调和通风系统下列内容

是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 管道铺设； 

3 设备安装。 

3.2.5 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计及工程建

设强制性标准要求： 

1 火灾报警探测装置； 

2 火灾自动报警系统； 

3 自动喷水灭火系统。 

3.2.6 项目监理机构应检查厨房排风系统和补风措施是否符

合设计要求。 

3.2.7 项目监理机构应检查卫生间供暖装置是否符合设计要
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求。 

3.2.8 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计及工程建

设强制性标准要求： 

1 公共部位的照明； 

2 首层入户门厅紧急救护插座； 

3 地下机动车坡道主要出入口照明。 

3.2.9 项目监理机构应检查工程供配电用线缆型号、规格及

燃烧性能是否符合设计要求。 

3.2.10 项目监理机构应检查安全防范综合管理(平台)系统下

列内容是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 管线敷设； 

3 设备安装。 

3.2.11 项目监理机构应检查智能设施下列内容是否符合设

计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 管线敷设； 

3 设备安装。 

3.2.12 项目监理机构应检查环境在线监测设施下列内容是

否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 管线敷设； 
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3 设备安装。 

3.2.13 项目监理机构应检查智慧家居系统下列内容是否符合

设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 线路敷设； 

3 设备安装。 

3.2.14 项目监理机构应检查物业综合服务平台下列内容是

否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 线路敷设； 

3 设备安装。 

3.3 施工建造部分 

3.3.1 项目监理机构应对改善型住宅工程质量通病防治专项

文件、深化设计成果和验收要求进行审查。 

3.3.2 项目监理机构应审查改善型住宅工程防开裂、防渗漏

等质量通病施工方案。 

3.3.3 项目监理机构应审查改善型住宅工程绿色建筑施工方

案。 

3.3.4 项目监理机构应审查改善型住宅工程室内精装修施工

方案。 

3.3.5 项目监理机构应对施工用智能设备进场及使用进行检

查。 
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3.3.6 项目监理机构应检查改善型住宅工程工业化建造是否

符合设计及工程建设强制性标准要求。 

3.3.7 项目监理机构应检查改善型住宅工程新材料、新技术

新工艺、新设备是否符合设计及工程建设强制性标准要求。 

3.3.8 项目监理机构应检查改善型住宅工程防开裂下列内容

是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料； 

2 防开裂措施。 

3.3.9 项目监理机构应检查改善型住宅工程防水防渗漏下列

内容是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料； 

2 质量保证措施； 

3 细部及加强部位； 

4 保护措施。 

3.3.10 项目监理机构应检查改善型住宅绿色建筑下列内容

是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料； 

2 质量保证措施。 

3.3.11 项目监理机构应检查改善型住宅景观工程下列内容

是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料； 

2 质量保证措施。 
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3.3.12 项目监理机构应检查改善型住宅太阳能光伏系统或

光热系统下列内容是否符合设计及工程建设强制性标准要

求： 

1 进场材料； 

2 质量保证措施。 

3.3.13 项目监理机构应检查电动汽车及自行车库中自动喷

水灭火系统、火灾自动报警系统、排烟设施、视频监控等下

列内容是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料、设备； 

2 线路敷设； 

3 设备安装。 

3.3.14 项目监理机构应检查智慧工地管理平台实施情况。 

3.3.15 项目监理机构应检查改善型住宅工程关键工序样板

制度落实情况。 

3.3.16 项目监理机构应检查改善型住宅工程室内精装修下

列内容是否符合设计及工程建设强制性标准要求： 

1 进场材料； 

2 质量保证措施。 

3.3.17 项目监理机构应按规定做好改善型住宅工程“一户一

验”工作，对关键分部分项工程进行专项检查。 

3.3.18 项目监理机构应对改善型住宅工程下列内容进行检

查： 
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1 地下室、外墙、卫生间、屋面的防水性能； 

2 外墙、屋面等部位的保温性能； 

3 消防、电气与智能化系统性能。 

3.4 配套设施部分 

3.4.1 项目监理机构应审查改善型住宅工程机动车和非机动

车停车位及充电场所(桩)施工方案。 

3.4.2 项目监理机构应审查改善型住宅工程景观(海绵城市)

施工方案。 

3.4.3 项目监理机构应审查改善型住宅工程太阳能光伏系统

或光热系统施工方案。 

3.4.4 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计及工程建

设强制性标准要求： 

1 预留急救车、搬家车及无障碍停车位； 

2 无障碍通行系统； 

3 室外井盖设置； 

4 垃圾分类收集点位置。 

3.4.5 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计要求： 

1 出地面风井、管井、室外箱变、配电房、燃气调压站位

置； 

2 宠物活动场地拾粪袋取用点等设施； 

3 老人、儿童活动场地充电、照明等设施。 

3.4.6 项目监理机构应检查下列内容是否符合设计及工程建
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设强制性要求： 

1 体育健身设施和场地； 

2 导向、无障碍、消防安全、人防等标识系统。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 监理文件资料管理 
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4.0.1 项目监理机构应建立、完善监理文件资料管理制度，

宜设专人管理监理文件资料。 

4.0.2 项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编

制、传递监理文件资料。 

4.0.3 项目监理机构宜采用信息技术进行监理文件资料管

理。 

4.0.4 项目监理机构收集、编制的文件资料应按规定签字、

盖章，并保证其有效及可追溯。 

4.0.5 项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，

并按规定组卷。 

 


